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Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.510857

дата внесения сведений в реестр: 29.06.2015

утвЕр"ю
руководи ель (зам. рукdводителя) ИЛЦ

ность)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАШй № 24639, 24640, 24641
от о9.08.2023

Наименование пробы (Образца)
Вода питьевая из артскважины, д. Екатериновка
вода питьевая из крана скважины д.Андреевка
вода питьевая из крана скважины с .Сл.Петропавловская

(описание, состояние)
Идентификация объекта испытаний: (для образцов продукции)
документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция
дата изготовления

Гильмутдинова Э. И±
(Фио)

09.08.2023

Объем партии
Номер партии
Тара, упаковка  сhосуда
Изготовитель

(наименование, факгический адрес (страна, регион и.т.д.), юридический адрес)
дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:
КОд пробы (обрg.зщ8.) б.24639.23,   б,24640.23,   б.2464_1_._Г3_
Н;iN;спсIв;т; згікiзш" МУП "Новошеш]vшнское ЖКХ" ИНН 1631009663 ОГРН 1171690096577
Юридшескиii  а,щрес..  423190,  Республика  Татарстан,  Новошешминский  район,  Новошешминск,
ул.Парковая, д.2'Фа;кiр[ческ;й а.lIрес., Республика Татарстан, Новошешминский район, Новошешминск, ул. Парковая,

о.2
Основz\нше д" отборi\ договор № 1028
Ще]іь оггборг.: пщggеденuе испьітаний по__ ПроизводстренныР контроль
Место отбора пробы (образца) #е#mрсUzсюобсw7fое 6оЭос#сIбже7f#е
Рg[йош д. Екатерuновка,  д.Андреевка, с .Сл.Петропавлс!вская

(наименование, фактический адрес, юридический адрес)

Цд на метод отбора пробы (образца)
Количество (объем) пробы для испытаний 1.5 л
дата и время отбора пробы (образца) 07.08.2023 /0..ОО
дата и время доставки пробы (образца) О7.08.202j /J..ОО
дата(ы) осуществления jlабораторной деятельности О7. 08.2023 09. О8.2023
СОтрудник, отобравший/принявший прОбы  ФсzmкріmЭсі#о6с! Л4З.

(должность, ФИО)
Сопроводительный документ (акт отбоDа пDоб, протокол отбора проб, акт приема проб)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без ра3решения ИЛЦ.
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езультаты испытаний
мичЕскиЕ испытАния

№п\п Определяемые показатели
Результаты

Величинадопустимогоуровня Единицы Нд на методы
испытаний измерения испытаний

Б                                    пь1т
№п\п Определяемые показатели

Результаты Величина Единищ,1 Нд на методы
испытаний допустимого уровн измерения испытаний

К            б.б 24639 23  Рег  №.б 24639 23 -вода питьевая из артскважины, д. Екатериновкаодпр1оь1...,.-..Общие(обобщенные
Не обнаружено отсутствие

коЕ/1003 МУК  4.2.1018-01
колиформные бактерииОбщеемикробноечислоТермотолерантные см

23 5 не более 50 коЕ/смJ МУК  4.2.1018-01

Не обнаружено не нормируется
коЕ/1003 МУК  4.2.1018-01

коли  ормные бактерии см
б   .б 24640 23  Рег  №.б 24640 23 -  вода питьевая из крана скважины д.Андреевкакод пр4оы...,.-..Общие(обобщенные

Не обнаружено отсутствие
коЕ/1003 МУК  4.2.1018-01

колиформные бактерии і\Общее+микробноечислоТермотолерантные см
3 не более 50 коЕ/смз МУК  4.2.1018-0156

Не обнаружено не нормируется коЕ/1003 МУК  4.2.1018-01
коли  ормные бактерии см
б   .б 2464123  Рег  №.б 2464123 -вода питьевая из крана скважины с.Сл.Петропавловскаякодп7роь1...,.-..Общие(обобщенные

Не обнаружено отсутствие
коЕ/1003 МУК  4.2.1018-01

колиформные бактерииОбщеемикробноечислоТермотолерантные см
0 не более 50 коЕ/смз МУК  4.2.1018-01

89

Не обнаружено не нормируется
коЕ/1003 МУК  4.2.1018-01

колиформные бактерии см

Мнение и интерпретация:*^ii;;i::i:г-:i:i=;;сведi"я..*  ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора проб

Нормативный документ, устанавливающий требования-dаГ;й;FI-.-;.-56-J 5.`2 і гиi;еншесше нормат;вы и требования к обеспечению безопасности и (u]ш)

безвредност для человека факторов среды обитания

gгТоВреоТвСаТiеБТЫйЗаОфОРМЛе(Нп::й)едИНенногопротокола
(Фио)
*-заполняется при необходимости, раздел может быть исключен

документовед
(должность)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.
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